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Seminario de Profundización 
Eficiencia Energética  en  Planta  Térmica y Motor Oxi-Hidrógeno 







La planta térmica es la instalación de varios sistemas que unidos son empleados para la 
generación de energía eléctrica a partir de la energía del calor [1] (normalmente es 
obtenida de la quema de combustibles fósiles como el carbón, productos del petróleo o 
gas natural), energía empleada y transmitida a un fluido para así generar movimiento 
mecánico que luego será transformado en energía eléctrica. 
Su funcionamiento está  regido por El Ciclo Rankine [2], que es un ciclo termodinámico 
que se basa en la conversión de calor en trabajo para generar potencia, éste ciclo utiliza 
un fluido que por lo general es agua, se conforma por cuatro sistemas básicos como una 
bomba de agua que aumenta la presión del fluido y un poco su temperatura, una caldera 
que transfiere el calor al agua convirtiendo un vapor a alta temperatura y alta presión, una 
turbina que consume la energía de presión y velocidad al vapor y por último un 





















Descripción del funcionamiento de cada sistema y subsistema que componen la planta 
térmica. 




















































Ciclo Rankine Simple: Es un ciclo termodinámico que se basa en la conversión de 












agua a alta 
presión desde 
el tanque de 
llenado a la 
caldera. 
 
Caudal Max: 6 GPM 
Caudal medio: 3 GPM 
Potencia: 1.5 HP 
Voltaje: 220/440 V 
Velocidad: 3500 RPM       [3] 








calor a partir 
de la quema 
del 
combustible 
(ACPM), es de 
tipo piro 
tubular vertical 






Capacidad: 15 BMP 
Presión de trabajo: 100 -125 
PSI 
Presión Max: 150 PSI 
Combustible: ACPM 
Consumo: 4,5 gal/h 









vapor de dos 
etapas que se 
acciona por la 
entrada del 






Capacidad de generación: 2 
KW A 6000 RPM 



















Cantidad tubos 30, BWG 14 
Long. 1000mm. 
Diámetro externo tubos 13,7 mm 












Bomba de Agua: Máquina que sirve para impulsar el agua a alta presión de un lugar a 
otro. 
 





Su función es 
almacenar el agua 
para la bomba. 









Disin y su función 
es tratar el agua 
para reducir el 
contenido de sales, 
minerales y 
metales. Esto 




Diámetro: 14 in 
Altura: 60 in 
Diámetro de 




operación: 50 PSI 
Manómetros: Con 
lectura de 2 en 2  
TUBERÍA 
 
Su función es 
transportar el agua 
a alta presión de la 
bomba hasta la 
caldera. 
Tubería de 1 
pulgada. 
LLAVE REGISTRO 
PASO A CALDERA  
 
Su función es dejar 
abierto o cerrar el 
paso de agua a la 
caldera. 
Registro para 




Su función es que 






















Caldera: Es la encargada de la evaporación del agua, generando el calor a partir de la 
quema del combustible (ACPM). 
 
ELEMENTO IMAGEN DESCRIPCIÓN INF. TÉCNICA 
Tanque de ACPM 
 
 




alimentar el tanque 
pre-dosificador y 
quemador de la 
caldera. 
Volumen: 90 gal 
Capacidad: 340 L 
Diámetro: 300 mm 
Material: Lámina de 
acero HR de calibre 
1/8.  










Su función es dar a 





Capacidad: 28 L 
Tara que permite 
medición en rangos 
de 100 cm3.  
Material: Acrílico de 
espesor 1cm. 
                       [8] 
Filtro de ACPM 
 
 








las impurezas y la 
oxidación 




agua en el 
depósito. [9] 
GPH (galones por 
hora): 17 Capacidad 
de filtrado. 




















Su función es 
controlar la caldera 
y cuenta con todos 
los elementos 
necesarios para la 
operación segura. 
Dentro de este se 
encuentra el 
contactor y el guarda 







Su función es dar a 
conocer la presión 
que está contenida 
en la caldera. 
Marca: Honeywell 
Presión Max: 150 
PSI 
Resolución: Bar: de 
1 en 1 hasta llegar a 
13.7 bar, Psi: de 2 en 
2 hasta llegar a 200 
Psi. 
Válvula Mcdonnell  
 
Su función es 
censar el nivel de 
agua para así abrir 
o cerrar el paso de 
esta y presión de 
vapor en la caldera 
para evitar sobre 
cargas.  



















Válvula de bola 
para paso de 
vapor 
 
Su función es 
permitir el paso de 
vapor de la caldera 
al distribuidor una 
vez que la caldera 





Flujo: 2,26 Lbs 






Turbina: Turbina de vapor de dos etapas que se acciona por la entrada del vapor a alta 
presión y temperatura haciéndola girar 
 




Su función es 
transformar la 
energía mecánica 
de la turbina en 
energía eléctrica, 
esto se genera 




donde un conductor 
gira en el campo 
magnético y así 
inducir el voltaje en 
el mismo conductor 
llevándolo al lugar 















Su función es 
transmitir el 
movimiento de la 
turbina al 
generador. 
Marca: Optibelt  
Serie: ZR 450 L 
N° Dientes: 120 









Su función es 
informar las rpm a 




















Su función es 
elevar aún más la 
temperatura del 
vapor para que no 
haya partículas de 
agua. 




1000W y 220V, 













Dentro de este se 
encuentra un 
termostato que 
toma la señal de 
temperatura, el 
contactor que 
alimenta de energía 
las resistencias y 
pulsadores de 
encendido y 




Es un mecanismo 
de control por 
realimentación 
ampliamente usado 
en sistemas de 
control industrial. 
Este calcula la 
desviación o error 
entre un  valor 
medio y un valor 
deseado.           [15] 
Material hierro A 
126 B 
Recorrido 15mm 





Su función es 
recibir la energía 
eléctrica del 
generador para 
generar luz y calor. 
Forma: Estándar  
Casquillo: E27  
Voltaje: 230 V 
Vataje: 70 W  
Equivalencia en 
vatios: 92 W 
Consumo de 
energía por 1000 
horas: 70 kW·h  
                          [16] 
Sensor de Presión 
 
 
Su función es dar a 
conocer la presión 
a la cual está el 
vapor. 
Referencia: 92015 
Rango: 0-4 Bar 
Salida: 4-20mA 






Condensador: Es el encargado de condensar el vapor para volverlo agua. 
 




Su función es bajar 
la temperatura al 
agua que llega con 
alta temperatura ya 
que es un 
intercambiador de 
calor que utiliza un 
aire frío y seco que 
está circulando por 
la torre, el agua 
cae en forma de 
lluvia a un e 
intercambia calor 
con el aire frío. 










Bomba de la Torre 
De Enfriamiento 
 
Su función es 
arrastrar el agua a 
la torre para ser 
enfriada.  
Potencia: 1 HP 
RPM: 3495 




Su función es 
permitir el 
encendido o 
apagado de la torre 
de enfriamiento. 
Dentro de este se 
encuentran dos 
arrancadores 
internos uno para 
el ventilador y otro 
para la bomba, 









COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 
 
Costo en combustible para llevarla a su punto de funcionamiento. 
 
Volumen al  iniciar la práctica 
 
 V=6.0 L         
 
Volumen después de realizar la práctica 
 
 
 V= 5.0 L 
 
  
Tipos de costos Valor unitario Cantidad  consumo Total consumo 





0,264g *$7,709 / 1 g    
 
Nos da un resultado de consumo de la planta en tiempo de funcionamiento 
=$2,035 
 
Consumo de electricidad producida 
 
Costo de electricidad para el funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos. 
 
Tipo consumo Valor unitario Total consumo Valor total 
electricidad $345,06 kwh 1300 watts=1.3 kwh $448,578 
 
Si tenemos un 1 kwh que cuesta $345,06 realizamos una regla de tres para obtener el 
costo consumo que fue de 1,3 kwh en el tiempo de funcionamiento. 
 
1 kwh---------->$ 345,06 
1.3 kwh-------> X 
 
Nos da un valor de producción de 
=$448,578 
 
Consumos de componentes  
 
Tipo costo Valor unitario consumo Valor consumo 
Bomba caldera $ 345,06 1,11 kwh $383.01 
Bomba torre enfriamiento $ 345,06 0.74 kwh $255,344 
tablero $ 345,06 0,185kwh $63,83 
Quemador  $ 345,06 0,185 kwh $63,83 
sobrecalentador $ 345,06 6 kwh $2070,36 
  Total consumo  $ 2.836 
 




1 hp--------> 0,74 kwh 
1,5------------>X 
 
1,5 *0,74 / 1= 1,11 kwh * $ 345,06 
 
Esto nos da un resultado en pesos  
= $ 383,01 
 
Torre de enfriamiento  
 
1 hp ----------->0,74 kwh 
1hp------------>X 
 
1hp *0,74 kwh= 0.74 kwh *$ 345,06 
 
Para obtener un resultado en pesos  
=$ 255,344 
 
Tablero de control y quemador  
 
1 hp ---------->0,74 kwh 
¼ hp ---------->X 
 
1/4 hp*0,74 kwh /1 hp =( 0,185 kwh *$ 345,06 )*2 
 

















Llegamos  a la conclusión según la práctica realizada en la planta y los datos obtenidos 
que no es rentable en producción de energía ya que la planta tiene mayor consumo a la 






Electricidad -------> $ 2836 
                          ___________ 
                               $4871 
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